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Klient: Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku,
ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork.

Obiekt badaf: woda do spoZycia

Rodzaj probki: jednorazows :

Mieisce pobrania probki: Kamienica ~ SUW- woda podawana do sieci - zawér metalowy.

Cel badania: zgodnost w obszarze regulowanym prawnie

prébki pobrane przez: Pracownika Laboratorium Badania Wody i Sciekéw w Zabrowie (MR)

Metoda pobierania: PN 150 5667-5:2017-10 A {prébki wody do hadan fizyko-chemicznych)
PN-EN ISO 19458:2007 A {probki wody do badad mikrobiotogicznych)

protokét: pobierania nr: 281/2022

Ziecenie / Umowa nr: Zlecenie nr: 261/109/2022

Data pobrania probki: 19.04.2022r.

Data przyiecia probki do badarn: 19.04.2022r.

Badania rozpoczeto w dniu przyjeda probki, zakoficzono dnia: 22.04.2022r.
Stan probki: brak uwag

Numer probki fizyke-chemicznei: 390/CH 2022
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2 WP - WartoC parametryczna wg. Rozporzadzenia
przeznaczone] do spozycia preez tudzl,

3 tamperatura pomiary 25,0°C

4 temperatura pomiaru 25,0°C

NA - metoda nieakredytowana
A - metoda akredytowana

N - metoda, dia kidrej nie okreslono charakterystyki, dia

R ~ metoda referencyjna zgodnie z Rozp.
$ — metoda spelniajaca wymagania Rozp. Ministra

Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U.

NR 69172022 Z DNIA 22.04.2022r.

3017, poz. 2294) w sprawie jakoscl wody

wody do spotycia w Rozp. Miistra Zdrowia 2 dn. 07.12.2017r. (D2.U. 2017, poz. 2294)

Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. (02U, 2017, poz. 2294)
Zdrowia z dn. 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz.

2294)

Uwagh ( {
T Wyniki badart adnosza sie wylacznie do dostarczonej do laboratorium i padanej probki. ‘
2. Raport z badan bez zgody Kierownika Laboratorium nie moze byé powielany inaczej, J tyiko w catosch.
3, Kient ma prawo do skiadania skargi na zawartodt Raportu z badan.
4, Laboratorium posiada decyzie nr SE.NG.80.4462.23.3.2021.EK 2z dnia 18.08.2021r. oraz nr SE.NS.80.4462.24.3.2021 EK z dnia
15.09.2021r. wydane przez PPIS Malbork zatwierdzajace system jakosci dfa metod wymienionych w niniejszym Raporde badan,
5. Oznaczenie Smak wykonano dnia 21.04.2022r.
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