Malbork, dnia 10 grudnia 2020 r.
SE.NS.30.4421.341.2020.GK

Okresowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociaggu publicznego Szawald

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2 2017 r., poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

Po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 235/521/20, 205/52/20 probek wody
pobranych w ramach kontroli urzgdowej oraz raportach z badan nr 545/2020, 546/2020, 1057/2020,
1278/2020, prébek wody pobranych w ramach kontroli wewnetrznej z urzadzen wodnych
i instalacji wodociagowych stuzacych do zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczona
do spozycia przez ludzi z ujecia podziemnego wodociggu publicznego Szawald zasilajacego
miejscowosé¢ Szawald gm. Malbork:

- sprawozdanie z badan nr 235/521/20 z dnia 12.03.2020 r. prébki wody pobranej z instalacji
wodociggowej w budynku Agape w Szawaldzie ,
- raporty z badan nr 545/2020,546/2020 z dnia 16.04.2020 r. probek wody pobranych z kurka
tloczacego z miejsca podawania wody do sieci w Szawaldzie,

- sprawozdanie z badan nr 205/52/20 z dnia 10.09.2020 r. probki wody pobranej z instalacji
wodociggowej w budynku Agape w Szawaldzie ,

- raport z badan nr 1057/2020 z dnia 29.09.2020 r. prébki wody pobranej z instalacji
wodociagowej w budynku Agape w Szawaldzie
- raport z badafi nr 1278/2020 z dnia 2.11.2020 r. probki wody pobranej z instalacji
wodociggowej w budynku Agape w Szawaldzie

dokonat oceny ogdinej pobranych probek i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody
w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z urzadzen i instalacji wodociaggowych z wodociggu
publicznego Szawald,

2. zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 6 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2017 r,, poz. 2294).

Uzasadnienie:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjgte i przedstawione
czynnosci zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody stwierdza co nastgpuje:



w ramach biezgcego nadzoru sanitarnego przedstawiciel Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Malborku dokonat poboru prébek wody do podstawowych i rozszerzonych badan
bakteriologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody i Gleby
WSSE w Gdansku oraz w Laboratorium Badania Wody PSSE w Kwidzynie. W ramach kontroli
wewngtrznej dokonano poboru prébek wody do podstawowych badaf bakteriologicznych
i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody i Sciekéw w Zabrowie,
gm. Stare Pole.

Jakos¢ wody analizowanych probek w badanym zakresie odpowiadala wymaganiom sanitarnym
obowigzujgcego rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294).
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Otrzymuja:
1. Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Ludwika Solskiego 1
82-200 Malbork
2. Wéjt Gminy Malbork (do wiadomosci konsumentow)
ul. Ceglana 7
82 — 200 Malbork
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