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PCA

Pousxie CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA
e

AB 925

Klient: Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork.

Obiekt badan: woda do spozycia

Rodzaj probki: jednorazowa

Miejsce pobrania prébki: Szawatd - AGAPE - kran metalowy w kuchni.

Cel badania: zgodno$¢ w obszarze regulowanym prawnie

Prébki pobrane przez: Pracownika Laboratorium Badania Wody i Sciekéw w Zabrowie (MR)

Metoda pobierania: PN ISO 5667-5:2017-10 A (probki wody do badan fizyko-chemicznych)
PN-EN ISO 19458:2007 A (probki wody do badar mikrobiologicznych)

GMINNY ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE
i MIESZKANIOWEJ w MALBORKU

2021 -07- 2

Protokét: pobierania nr: 548/2021 Ldz. I\QAO ............... N
Zlecenie / Umowa nr: Umowa nr CWZ/LAB/10/2021/M.K. z dn. 25.01.2021r. DOADIS ...l JA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Data pobrania prébki: 19.07.2021r.
Data przyjecia prébki do badan: 19.07.2021r.
Badania rozpoczeto w dniu przyjecia probki, zakoriczono dnia: 22.07.2021r.
Stan probki: brak uwag
Numer probki fizyko-chemicznej: 617/CH/2021
1.Badania fizyko-chemiczne i S¢
=t Metoda oznaczenia Wynik :;:Sp;v:‘::; wp2
Lp.|Nazwa oznaczenia Jednostia
S AR f PB/Ch-10 wyd. 2 z dnia
1. Stezenle amoniaku mg/l  |30.04.2021r. Napodstawietesty | R <0,10 . A 0,50
(jon amonowy) firmy Merck nr 1.14752.0001
2. |Stezenie azotanéw mg/l [PN-82/C-04576.08° R 3 +0,2 A 50
3. |Stezenie azotynéw mg/l |PN-EN 26777:1999 R <0,008 = A 0,50
PB/Ch-07 wyd.2 z d s s
-07 wyd.2 z dnia e
4. |Barwa A/ Pt 130.04.2021r. ¥ 10 " gl e
konsumenta - do 15 mg Pt/
5. |Bor mg/l |Testy Hach Lange LCK 307 R 0,820 +0,008 | NA 1,0
6. |Stezenie chlorkéw mg/l [PN-ISO 9297:1994 R 67,0 £101 | A 250
7. |Cyjanki pg/l |Testy Hach Lange 8027 R 2 +0.5 NAl 50
8. |Glin ug/l  |Testy Hach Lange LCK 301 R < 20 = NA 200
v PB/Ch-09 wyd.2 z dnia
9. |Stezenie fluorkéw mg/l |30.04.2021r. napodstawietestu | R 0,63 £0,09 | A 1,50
kuwetowego Hach Lange nr 8029
10.|Magnez mg/l |PN ISO 6059:1999 s 15 +0,3 NA
PB/Ch-01 wyd.5 z dnia
11.|Stezenie manganu g/l 130.04.2021r. napodstawietesta | R 18 £5 A 50
kuwetowego Hach Lange nr 8149
Akceptowalny przez
e ” konsumentéw | bez
12.|Metnosé NTU |PN-EN ISO 7027-1:2016 R 0,65 £011 | A | nomdomnrain.
po uzdatnieniu - do 1,0 NTU
13. pH3 PN-EN ISO 10523:2012 R 7,4 +0,1 A 6,5-9,5
14, Przewodnosc o | usiem [peen 2788811999 R 958 +10 A 2500
elektryczna wiasciwa :
15.|Siarczany mg/l |Testy Hach Lange 8051 R 2 +0,3 NA 250
PB/Ch-06 wyd. 2 z dnia = AkEptovainy preee
16.{Smak 30.04.2021r. N | akceptowalny NA [ sk
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17.1S6d mg/l [Testy Merck nr 200 R 45 £7 NA| 200
Al I
18.[Twardo$¢ ogdina Cn;?:/o; PN-ISO 6059:1999 s 196 £6 a| 60-500
19.|Utlenialno$¢ z KMnO, | mg/l |PN-EN ISO 8467:2001 R 2,10 +011 |NA 5,0
PB/Ch-06 wyd. 2 z dnia f Aeceptouainy e
20.|Zapach 0085001 N | akceptowalny NA| it
Stezenie zelaza PN-ISO
2L og6lnego Mol 63322001 +Ap1:2016-06 | R 94 - Al 20
Numer probki mikrobiologicznej: 1131/B/2021
2. Badania mikrobiologiczne Niepewnos
Lp. |Nazwa oznaczenia t RETHTRE Wynik rozszerzonat e
PN-EN 150 9308-1:2014-12
1. |Liczba bakterii grupy coli |iti100m|PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 | R 0 - A 0
A1:2017-04
PN-EN IS0 9308-1:2014-12
2. |Liczba Escherichia coli  [itv100mifPN-EN 1SO 9308-1:2014-12 | ® 0 : A 0
/A1:2017-04
3. |Liczba enterokokéw tk/ 100mi{ PN-EN ISO 7899-2:2004 R 0 - A 0
Ogdlna liczba e Em:n;.
4, |mikroorganizméw w jti/ami |PN-EN 1SO 6222:2004 R 33 < @ 2ag) | A e f;m“j:ow
temp. 22 £ 2°C s, 208w

T Niepewnos$¢ rozszerzona wynikéw fizyko-chemicznych podaje sie z uwzglednieniem etapu pobierania prébek przy zastosowaniu
wspbtczynnika rozszerzenia k=2 dla poziomu ufnoéci P~95%, w przypadku gdy prébka byta pobrana przez Zleceniodawce niepewno$¢
obejmuje tylko postepowanie z prébka w Laboratorium.

NiepewnoS¢ rozszerzona wynikéw mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 metoda taczenia
sktadowych i opiera sie na niepewnosci standardowej ztozonej, pomnozonej przez wspdtczynnik rozszerzenia k = 2, zapewniajac poziom
ufnosci okoto 95%.

2 WP — Wartoé¢ parametryczna wg. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

3 temperatura pomiaru 25,0°C

4 temperatura pomiaru 25,0°C

5 norma wycofana bez zastapienia

NA - metoda nieakredytowana

A — metoda akredytowana

N — metoda, dla ktdrej nie okreslono charakterystyki w Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. (Dz.U.2017, p0z.2294),
S —metoda spetniajgca wymagania Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. (Dz.U.2017, poz.2294)

R — metoda referencyjna zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294)

Uwagi:
1. Wyniki badan odnosza sie wytacznie do badanej probki.
2. Raport z badan bez zgody Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w catosci.
3. Klient ma prawo do sktadania skargi na zawarto$¢ Raportu z badan.
4, Laboratorium posiada decyzje nr SE.NS.80.4462.21.3.2020.EK z dnia 13.08.2020r. wydang przez PPIS Malbork zatwierdzajaca
system jakosci dla metod wymienionych w niniejszym Raporcie z badan.
5. Oznaczenie Smak wykonano dnia 21.07.2021r.

Rozdzielnik:
Zleceniodawca
PPIS w Malborku
a/a
Autoryzowat:
F-7/PS-9 Raport z badani Nr Koniec Raportu z badan Strona 222
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